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Cislo vzorku: 743

Protokol o zkouSce vody €. 396/2024

Krnsko 41

294 31 Krnsko

Zadavatel: Obecni Gfad Krnsko

Datum pfijmu: 13.5.2024

Datum odbéru: 13.5.2024 Odebral: Novéakova Pavlina, Pavlikova Blanka

Datum zahajeni analyz: 13.5.2024 (odbér v rozsahu akreditace)

Datum ukon¢eni analyz: 6.6.2024 Typ vzorku: pitna voda - sit’

Datum vydani protolu: 10.6.2024

Cislo vzorku Misto odbé&ru

743 Z,Krnsko,ZS, kuchyné
Ukazatel Jednotka Vysledek Metoda Hygienické limity**
teplota * °C 14,0 B1 ADAC. 39 8,0-12,0 (DH)
volny chlor * mg/l <0,03 B1 ADAC. 33 max. 0,3  (MH)
pach * pfijatelny B1 ADAC. 34 pfijatelny  (MH)
chut * prijatelna B1 ADAC. 34 pfijatelna  (MH)
barva mg/l Pt <2 B1 ADA €. 23 max. 20 (MH)
zakal ZF(n) 0,36 B1 ADA €. 22 max. 5 (MH)
konduktivita mS/m 62,0 B1 ADAC. 2 max. 125  (MH)
pH Neurcena jedn 7,4 B1ADAC. 1 6,5-9,5 (MH)
amonné ionty mg/| <0,05 B1 ADA &.4,(A) max. 0,5 (MH)
dusitany mg/l <0,010 B1 ADAC.5 max. 0,5 (NMH)
dusi¢nany mg/l 10,0 B1ADAC. 6 max. 50 (NMH)
chloridy mg/l 12,8 B1ADAC. 8 max. 250 (MH)
Zelezo mg/l 0,03 B1ADAZC.9 max. 0,2  (MH)
CHSK Mn mg/l 0,57 B1 ADAE. 10 max. 3 (MH)
sirany mg/| 27 B1 ADAC. 14 max. 250  (MH)
suma Ca a Mg mmol/l 3,2 B1 ADAE. 12 2,0-35 (DH)
vapnik mg/l 113 B1 ADA €. 15 40 - 80 (DH)
hor€ik mg/l 8,8 B1 ADAC. 12 20-30 (DH)
mangan mg/l <0,030 B1 ADAE. 16 max. 0,05 (MH)
hlinik mg/l <0,02 B1 ADAC. 31 max. 0,2  (MH)
fluoridy mg/l <0,20 B1 ADAC. 30 max. 1,5 (NMH)
pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 6 B1 ADAC. 29 max. 200 (ABZN)
pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 2 B1 ADA €. 29 max. 40 (ABZN)
koliformni bakterie KTJ/100 ml 0 B1 ADA €. 26 max. 0 (MH)
escherichia coli KTJ/100 ml 0 B1 ADA €. 26 max. 0 (NMH)
enterokoky KTJ/100 ml 0 B1 ADAC. 28 max.0  (MNH)
benzen + po/l <0,1 S max. 1 (NMH)
toluen + pa/l <0,1 S
orto-xylen + pg/l <0,2 S
para- + meta-xylen + ug/l <0,1 S
1,2 dichlorethan + ug/l <0,3 S max. 3 (NMH)
trichlorethen + pg/l <0,5 S max. 10  (NMH)
tetrachlorethen + pg/l <0,5 S max. 10  (NMH)
trichlormethan + pg/l <0,50 S max. 30
bromoform + po/l <0,50 S
dibromchlormethan + po/l <0,5 S
sodik mg/| 9 B1 ADAE. 35 max. 200  (MH)
bor mg/l <0,10 B1 ADAC. 38 max. 1,5 (NMH)
kyanidy celkové + mg/l <0,008 S max. 0,05 (NMH)
antimon + ug/l <1,0 S max. 10  (NMH)
arsen + pg/l 0,51 S max. 10 (NMH)
chrom + pg/l <5,0 S max. 25 (NMH)
draslik + mg/| 4,7 S 1-10 (DH)
kadmium + po/l <0,20 S max. 5 (NMH)
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Ukazatel Jednotka Vysledek Metoda Hygienické limity**
med + pg/l 11 S max. 1000 (MNH)
nikl + po/l <5,0 S max. 20 (NMH)
olovo + pg/l 0,54 S max. 10 (NMH)
rtut’ + ug/l 0,11 S max. 1 (NMH)
selen + ug/l <1,0 S max. 20 (NMH)
Benzo(a)pyren + po/l <0,00050 S max. 0,01 (NMH)
benzo(b)fluoranten + po/l <0,0010 S

benzo(ghi)perylen + pg/l <0,0015 S

bromdichlormethan + po/l <0,5 S

indeno(1,2,3-cd)pyren + po/l <0,0015 S

trihalomethany + po/l 0 S max. 50 (NMH)
PAU + pg/l 0 S max. 0,1 (NMH)
mikr.obraz-zivé organismy + jedinci/ml 0 S max. 0 (MH)
mikr.obraz-pocet organismd + jedinci/ml 0 S max. 50 (MH)
mikr.obraz-abioseston + % <1 S max. 5 (MH)
acetochlor + po/l <0,01 S max. 0,1  (MH)
acetochlor ESA + pg/l <0,02 S max. 0,1  (MH)
acetochlor OA + po/l <0,02 S max. 0,1 (MH)
alachlor + po/l <0,005 S max. 0,1  (MH)
alachlor ESA + po/l <0,02 S max. 1,0  (MH)
alachlor OA + pg/l <0,02 S max. 1,0 (MH)
AMPA + ug/l <0,05 S max. 0,1

atrazin + ug/l <0,005 S max. 0,1  (MH)
atrazin desethyl + po/l <0,005 S max. 0,1  (MH)
atrazin desisopropyl + po/l <0,02 S max. 0,1  (MH)
atrazin desethyl-desisopropyl + po/l <0,02 S max. 0,1

atrazin 2-hydroxyl + po/l <0,005 S max. 2,0
azoxystrobin + po/l <0,01 S max. 0,1
azoxystrobin 0-demet + po/l <0,01 S max. 0,1
bentazon + pg/l <0,01 S max. 0,1  (MH)
chloridazon + ug/l <0,01 S max. 0,1  (MH)
chloridazon desfenyl (CHD) + ug/l 0,0977 S max. 6,0 (MH)
chloridazon methyl desfenyl + po/l 0,0175 S max. 6,0 (MH)
(CHMD)

chlortoluron + pg/l <0,01 S max. 0,1  (MH)
clopyralid + po/l <0,02 S max. 0,1
dimethachlor + po/l <0,01 S max. 0,1
dimethachlor ESA + po/l <0,02 S max. 6,0
dimethachlor OA + pg/l <0,02 S max. 6,0
dimethachlor CGA 369873 + ug/l <0,02 S max. 6,0
dichlobenil + ug/l <0,001 S max. 0,1
dimethenamid ESA + po/l <0,02 S max. 0,1
dimethenamid + po/l <0,01 S max. 0,1
2,6-dichlorbenamid + pg/l <0,02 S max. 3,0
fluopicolid + po/l <0,01 S max. 0,1
isoproturon + po/l <0,01 S max. 0,1
hexazinon + po/l <0,01 S max. 0,1
metazachlor + pg/l <0,01 S max. 0,1
metazachlor ESA + ug/l <0,02 S max. 5,0
metazachlor OA + ug/l <0,02 S max. 5,0

S- metolachlor (smés isomert) + po/l <0,01 S max. 0,1
metolachlor ESA + pg/l <0,02 S max. 6,0
metolachlor OA + pg/l <0,02 S max. 6,0
metribuzin + po/l <0,01 S max. 0,1
metribuzin-desaminod + po/l <0,03 S max. 0,1
metribuzin diketo + po/l <0,03 S max. 0,1
metribuzin desamino + pg/l <0,02 S max. 0,1
nicosulfuron + ug/l <0,003 S max. 0,1
promertryn + ug/l <0,01 S max. 0,1
propachlor + po/l <0,01 S max. 0,1
propachlor ESA + pg/l <0,02 S max. 0,1
pethoxamid + po/l <0,01 S max. 0,1
pethoxamid ESA + po/l <0,02 S max. 0,1
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Ukazatel Jednotka Vysledek Metoda Hygienické limity**
tebukonazol + po/l <0,01 S max. 0,1
terbuthylazin + po/l <0,01 S max. 0,1
terbuthylazin desethyl + pg/l <0,01 S max. 0,1
terbuthylazin 2-hydruxyl + ug/l <0,01 S max. 0,1
terbuthylazin desthyl 2- hydxyl  + ug/l <0,01 S max. 0,1
suma CHD+CHMD + po/l <0,2 S max. 6,0
pesticidni |. celkem (relevatni) + pg/l 0 S max. 0,5
17a-ethynilestradiol + ng/l <2 S

17-alpha-estradiol + ng/l <1 S

17-beta-estradiol + ng/l <1 S max. 1 (SH)
Estriol + ng/l <3 S

Estrone + ng/l <1 S

Norethisterone + ng/l <1 S

Progesterone + ng/l <0,5 S

Testosterone + ng/l <0,5 S

bisphenol A + po/l <0,005 S max. 2,5 (NMH)
nonylfenol - smés izomerd + ng/l <20 S max. 300  (SH)
Fenol + po/l <0,1 S

2-chlorfenol + po/l <0,1 S

3-chlorfenol + po/l <0,1 S

4-chlorfenol + pg/l <0,1 S

4-chlor-2-methylfen + ug/l <0,005 S

2,3-dichlorfenol + ug/l <0,005 S

2,4+2,5 dichlorfenol + po/l <0,005 S

2,6- dichlorfenol + po/l <0,005 S

3,4- dichlorfenol + po/l <0,005 S

3,5- dichlorfenol + po/l <0,005 S

2,3,4- trichlorfenol + po/l <0,005 S

2,3,5- trichlorfenol + po/l <0,005 S

2,3,6- trichlorfenol + pg/l <0,005 S

2,4,5- trichlorfenol + ug/l <0,005 S

2,4,6- trichlorfenol + ug/l <0,005 S

2,3,4,5,- tetrachlorfenol + pg/l <0,005 S

2,3,4,6,- terachlorfenol + po/l <0,005 S

2,3,5,6,- tetrachlorfenol + po/l <0,005 S

Pentachlorfonol + po/l <0,005 S

o- kresol + po/l <0,1 S

m- kresol + po/l <0,1 S

p- kresol + pg/l <0,1 S

Alfa- naftol (1-naftol) + ug/l <0,1 S

Beta- naftol (2-naftol) + ug/l <0,1 S

4-tercialni.-oktylfenol + po/l <0,03 S

4-n-oktylfenol + pg/l <0,01 S

4-n-nonylfenol + po/l <0,01 S

Triclosan-methyl ether + po/l <0,005 S

perfluorobutanova kyselina + po/l <0,006 S

perfluorobutansulfonova kyselina + po/l <0,001 S

perfluorodekanova kyselina + pg/l <0,001 S

perfluorodekanova kyselina + ug/l <0,001 S

perfluorododekansulfonova + ug/l <0,001 S

kyselina

perfluorodekansulfonova + po/l <0,001 S

kyselina

perfluorohexanova kyselina + po/l <0,002 S

perfluorohexansulfonova + po/l <0,0005 S

kyselina

perfluorohexanova kyselina + pg/l <0,002 S

perflouroheptansulfonova + pg/l <0,001 S

kyselina

perfluorononanové kyselina + pg/l <0,001 S

perfluorononansulfonova + po/l <0,001 S

kyselina

perfluoroktanova kyselina + po/l <0,002 S
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Ukazatel Jednotka Vysledek Metoda Hygienické limity**
perfluorooktansulfonova kyselina + po/l <0,0005 S

perfluoropentanova kyselina + po/l <0,002 S
perfluoropentansulfonova + pg/l <0,001 S

kyselina

perfluorotridekanova kyselina + ug/l <0,001 S
perfluorotridekansulfonova + po/l <0,002 S

kyselina

perfluoroundekanova kyselina  + pg/l <0,001 S
perfluoroundekansulfonova + po/l <0,001 S

kyselina

PFAS suma20 + po/l 0 S

suma 4 PF latek + ug/l 0 S max. 0,10 (NMH)
Definice metody

B1ADAG. 1 dle CSN 1SO 10523 B1 ADA ¢&. 30 dle CSN ISO 10359-1
B1 ADAE. 10 dle CSN EN ISO 8467 B1 ADA €. 31 dle CSN ISO 10566
B1 ADAG. 12 dle CSN ISO 6059 B1 ADAZE. 33 dle navod firmy Merck
B1ADAG. 14 dle CSN 75 7477 B1 ADAZ. 34 dle CSN EN 1622

B1 ADAG. 15 dle CSN ISO 6058 B1ADAZ. 35 dle ISE

B1 ADAG. 16 dle CSN ISO 6333 B1 ADAZ. 38 dle CSN ISO 9390
B1ADAG. 2 dle CSN EN 27888 B1 ADA &. 39 dle CSN 757342
B1ADAGE. 22 dle CSN EN ISO 7027 B1ADAZ. 5 dle CSN EN 26777
B1 ADA &. 23 dle CSN EN ISO 7887 B1ADAZ. 6 dle AHEM ¢&.21/1976
B1 ADA &. 26 dle CSN EN ISO 9308-2 B1ADAZC. 8 dle AOAC 973.51

B1 ADA . 28 dle CSN EN ISO 7899-2 B1ADAZ. 9 dle CSN ISO 6332

B1 ADA &. 29 dle CSN EN ISO 6222 B1 ADAE.4,(A) dle CSN ISO 7150-1

Vzorkovani se provadi dle B1 OV &. 3 (CSN EN ISO 19458, CSN EN ISO 5667-1, CSN EN 1SO 5667-3, CSN 1SO 5667-5,

CSN IS0 5667-11, CSN EN ISO 5667-14, TNV 75 7055).

Tento protokol Ize §ifit pouze v plném nezménéném znéni, jinak jen se souhlasem zkuSebni laboratofe. Vysledky provedenych zkouSek se tykaji
jen zkouSeného vzorku uvedeného v tomto protokolu.

Vysledky zkouSek jsou uvadény bez nejistoty méreni a vzorkovani.

BlizSi informace o metodé a nejistotach poskytneme zakaznikovi na pozadani.

Zkousky jsou provedeny na adrese laboratofe. Zkousky oznacené * jsou provedeny na misté odbéru.

+ metoda v rozsahu akreditace subdodavatele - S

N metoda mimo rozsah akreditace

ISE-lontoveé selektivni elektrody, Jifi Koryta a Karel Stulik; Academia/Praha 1984

** Hygienické limity stanovené VyhlaSkou Ministerstva zdravotnictvi ¢.252/2004Sb v platném znéni. MH = mezni hodnota - jeji prfekroeni nepred-
stavuje akutni zdravotni riziko. NMH = nejvy$8i mezni hodnota - jeji pfekroceni vylu€uje pouziti vody jako pitné. SH-smérna hodna

ABZN = abnormalni zména v distribuéni siti. U ukazatelll Ca a Mg vyjadfuje uvedeny limit minimalni hodnotu pro vody, u kerych je pfi Gpravé
jejich obsah umeéle snizovan. U sumy CA + Mg je uvedena doporu¢ena hodnota, ktera je stanovena z hlediska zdravotniho, nikoli technického.
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Schvaluje: Monika Kulasova
zastupce vedouciho centralnich laboratofi

konec protokolu



