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Protokol o zkousce vody ¢. 331/2024

Cislo vzorku: 742 Zadavatel: Obecni urad Krnsko
Krnsko 41
294 31 Krnsko

Datum pfijmu: 13.5.2024

Datum odbéru: 13.5.2024 Odebral: Novakova Pavlina, Pavlikova Blanka

Datum zahajeni analyz: 13.5.2024 (odbér v rozsahu akreditace)

Datum ukonc&eni analyz: 17.5.2024 Typ vzorku: pitna voda - sit’

Datum vydani protolu: 17.5.2024

Cislo vzorku Misto odbéru

742 Z Krnsko,Cerpaci stanice
Ukazatel Jednotka Vysledek Metoda Hygienické limity**
teplota * °C 12,1 B1 ADA ¢&. 39 8.0-12,0 (DH)
pach * prijatelny B1 ADA . 34 pfijatelny  (MH)
chut * pfijatelna B1 ADAE. 34 pfijatelna _ (MH)
barva mg/l Pt <2 B1 ADA¢&. 23 max. 20 (MH)
zakal ZF(n) 0,57 B1 ADA ¢. 22 max. 5 (MH)
pH Neurcena jedn 7.4 B1 ADAE. 1 6,5-95 (MH)
dusitany mg/l <0,010 B1 ADAE. 5 max. 0,5 (NMH)
zelezo mg/Il 0,02 B1 ADAC.9 max. 0,2 (MH)
CHSK Mn mg/l 0,73 B1 ADA¢. 10 max. 3 (MH)
podty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 2 B1 ADAE. 29 max. 200 (ABZN)
podty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 2 B1 ADA ¢. 29 max. 40 (ABZN)
koliformni bakterie KTJ/100 ml 0 B1 ADA ¢. 26 max. 0 (MH)
escherichia coli KTJ/100 ml 0 B1 ADA ¢&. 26 max. 0 (NMH)
enterokoky KTJ/100 ml 0 B1 ADA ¢&. 28 max. 0 (MNH)
Definice metody
B1 ADAE. 1 dle CSN ISO 10523 B1 ADA ¢&. 29 dle CSN EN ISO 6222
B1 ADA ¢&. 10 dle CSN EN ISO 8467 B1 ADA ¢&. 34 dle CSN EN 1622
B1 ADA ¢&. 22 dle €SN EN ISO 7027 B1 ADA ¢&. 39 dle CSN 757342
B1 ADA ¢. 23 dle CSN EN ISO 7887 B1 ADAE. 5 dle CSN EN 26777
B1 ADA ¢&. 26 dle CSN EN ISO 9308-2 B1 ADAE. 9 dle CSN ISO 6332
B1 ADA &. 28 dle CSN EN ISO 7899-2

Vzorkovani se provadi dle B1 OV &. 3 (CSN EN 1SO 19458, CSN EN ISO 5667-1, CSN EN 1SO 5667-3, CSN I1SO 5667-5,

CSN ISO 5667-11, CSN EN ISO 5667-14, TNV 75 7055).

Tento protokol Ize $ifit pouze v plném nezménéném znéni, jinak jen se souhlasem zkuSebni laboratore. Vysledky provedenych zkousek se tykaji
jen zkouseného vzorku uvedeného v tomto protokolu.

Vysledky zkouSek jsou uvadény bez nejistoty méreni a vzorkovani.

ZkouskKy jsou provedeny na adrese laboratofe. ZkouSky oznacené * jsou provedeny na misté odbéru.

+ metoda v rozsahu akreditace subdodavatele - S

N metoda mimo rozsah akreditace

ISE-lontoveé selektivni elektrody, Jifi Koryta a Karel Stulik; Academia/Praha 1984

** Hygienické limity stanovené Vyhlaskou Ministerstva zdravotnictvi ¢.252/2004Sb v platném znéni. MH = mezni hodnota - jeji pfekro¢eni nepred-
stavuje akutni zdravotni riziko. NMH = nejvy$si mezni hodnota - jeji pfekroCeni vylucuje pouZiti vody jako pitné. SH-smérna hodna

ABZN = abnorméalni zména v distribucni siti. U ukazatelti Ca a Mg vyjadfuje uvedeny limit minimalni hodnotu pro vody, u kerych je pri Gpravé
jejich obsah uméle snizovan. U sumy CA + Mg je uvedena doporucena hodnota, ktera je stanovena z hlediska zdravotniho, nikoli technického.
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Schvaluje: Monika Jonasova
vedouci Centralnich laboratofi

konec protokolu




